
Plaatsingsvoorschrift 

Pyroguard Impact 7 mm. EW30 

Conform rapport:  

2012-Efectis-R0078  /  2017-Efectis-R000200/BGG/TNL  /  EFR-16-004198 A – 17/3 Rev. 1 

Testafmeting:    1580 x 2780 mm / max. oppervlak 2,42 m2 

2780 x 1580 mm / max. oppervlak 2,42 m2 

A: Pyroguard Impact 7 mm EW30   

B: Houtzwaarte kozijn, > 510 kg/m3 

C: Houtzwaarte glaslatten: 550 kg/m3: minimaal 17 x 17 mm 

450 – 550 kg/m3: minimaal 20 x 20 mm 

< 450 kg/m3:  minimaal 25 x 25 mm 

D: Beglazingsband: Keramische band 4 x 9 mm (niet opschuimend) 

E: Insteekdiepte 12 mm / onbrandbaar beglazingsblokje 

F: Schroeven 5 x 50 mm / Nagels 2 x 50 mm  

G: Opschuimende band niet meer noodzakelijk  

     (rapport EFR-16-004198 A ext. 17/3) 

Opmerking: Getest zonder brandwerende kit, afkitten 

met neutrale silicone kit mogelijk 
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